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Sobre os itens “12. Quando aplicável, deverão ser fornecidas PDUs redundantes para conexão à rede elétrica de tensão de 110V ou 220V, conforme os equipamentos a
serem instalados no rack.”, “13. Os conectores “macho” e “fêmea”, necessários à conexão elétrica dos equipamentos aos quadros elétricos do Órgão, deverão ser

fornecidos pela empresa adjudicada.” e “14. Esses conectores deverão ser compatíveis entre si e atender a todos os requisitos técnicos dos equipamentos fornecidos.”
Entendemos que o fornecimento desses itens (PDU’s, rack, conectores) não se fazem necessários, tendo em vista que nosso equipamento necessita apenas de 2

tomadas (1 por PDU) padrão C13-C14 e que serão instalados em rack existente com tomadas adequadas livres. Está correto nosso entendimento?
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